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Repubtika Srbija
Gradskizavod za javno zdravlje Beograd
Centar za higijenu i humanu Lfotog-iju

Laboratorija za humanu ekotogiju i efotoljifotogiju
11108 Beograd, Bulevar deipota Stefana S4a

tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 O8O
www.zdravlje.org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

o 30{

Broj: 2S-02-O2OB

Datum: 21.01.2025.

Naziv: Javno preduze6e za komunalnu privredu Lazarevac
Adresa: Nikole Vuja6i6a 2g Lazarevac 11550
Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax:

lD uzorka: 2S-02-O2O}

Objekat: Centralni vodovod, mreZa
Lokacija: PPV Pestan potis laboratorija za fizidko hemijske analize tm 6esma za uzorkovanjeAdresa: Dimitrija Tucovi6a bb Lazarevac
Proizvodad - Vlasnik: ppV pe5tan

Uzorkovanje izvrSio: Darko Jankovi6, visisan. Tehni6ar
Vremeuzorkovanja: 1S.0{.2025.0g:20:00
Vreme prijema uzorka: 15.01.2025.13:30:00
Metod uzorkovanja: sRps rso 5667-s:2008, sRps EN rsol94sg:2009
ostalipodacio uzorku: Transport uzorka: U rashradnom uredjaju

Temperatura pri transportu: +S"C

Specifikacija/n ormativ:

?rttl!.[g higijenskoj ispravnosti vode za pi6e ,'sr.List sRJ'., br.42r9B i44199a "Sl. Glasnik RS.,, br. Zgfig.

Primenjeno pravilo odlu6ivanja:

Iluli"l?;ioda: 
Pravilo podeljenos rizika (UKAS LAB 12/ Edftion: 2 4 Reasons for Evatuatins

A program - mikrobiologUa + hemUa

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Report HMMis

lzdanje/izmena: ZS, va1i od 06.12.2023.

Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isktiucivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.
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Republika Srbija
Gradski zavod ia javno zdravlle Beograd

Centar za higijenu i humanu ekologiju
Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju

1 1108 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011 2078620; faks: 011 32 35 080

www.zdravlje.org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: 25-02-0208
Datum: 21.01.2025.

Parametar
Temperatura ['C]
Slobodan hlor [mg/l]

Vrednost
16.1

0.5

MDK(#) t MN(##)

0.5

Standard/Metod
US EPA 170.1:74

SRPS EN ISO 7393-2:18

(#) MDK - maksimalno dozvoljena koncentracia
\##) MN -proiirena merna nesigurnost primenjena na referentnu vrednost (MDK, MDV) za interval poverenja od 95% (K=2).

Odobrio: Milan Konatarevi6, dipl. inZ. zaSt. Ziv. sred.

Parametar

Fizieke i fizi6ko- hemijske karakteristike

Miris

Boja ['Co-Pt ska]
Mutnoca [NTU]
pH vrednost

Utro5ak KMnOo [mg/l]
Elektroliticka provodljivost na 20"C IpS/cm]
Suvi ostatak na '1 05'C [mg/l]
Hloridi Cl- [mg/l]
Amonijak NH. [mg/l]
Nitriti NOr- [mg/l]
Nitrati NOr- [mg/l]

M eta I i s p ektrof oto m etrij s ki

Gvo2de Fe [mg/l]
Mangan Mn [mg/l]

Vrednost

Bez
<5

0.3

76
2.2

580

388

8.4
<0.05

<0.007

t.t

MDK(#)

Bez
A

1

6.8 - 8.5
12

2500

250
0,5

0,03

50

0.3

0.05

t MN (##)

<0.05

<0,05

0.7

0.07

0.1

0.8

100

12

0.05

0.003

5

0.04

0.006

Standard/Metod

*PRl " -P-lV-2

US EPA '110.2:71

US EPA 180.1:93

SRPS ENISO '10523:16

PRI 16 P-lv-ga

SRPS EN 27888:09

SMEWW 24th n 
m 2540 B.

SRPS ISO 9297-1:07

PRI 
,, 

P.V.2/B

SRPS EN 26777:09

SMEWW24th s 
m4500NO

PRI 16 
P-V-17/C

VDM ,? 
031,1

(#) MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija
(ffi MN - proiirena mema nesigurnost primenjena na referentnu vrednost (MDK, MDV) za interual poverenja od gS% (K=2).

Ocena usagla5enosti: Rezultatifizidko-hemijskih ispitivanja su usagta5enisa normativom
(Pravilnik o higijenskoi ispravnosti vode za paee "sl.List sRJ", br.42lgg i
44199 4 "s1. Glasnik RS", br. 28l1g.l sa aspekta ispitivanih parametara i
primenjenog pravila odludivanja.

Datum zavr5etka ispitivanja: 16.01.2025.

Odobrio: Vesna Milutinovi6, spec. toksikoloike

Report HMlMis

,ffi#B
Y;rlil

lzdanje/izmena: 25, vaii od 06.12.2023.

Dokument se moZe reprodukovati iumnoZavati iskljuiivo u celosti. Ne sme se upotrebljavati u reklamne svrhe.
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Republika Srbija
Gradski zavod za javno zdravlje Beograd
Centar za higijenu i humanu ekologiju

Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
11108 Beograd, Bulevar despota Stefana S4a

tel: 011 20 78 620; faks: 01'l 32 35 080
www.zdravlje.org.rs

lBroi:
Datum:

I

25-02-0208)
21.01.2025.1

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

REzu LTATT M tKRoBtor_oSrc rt'ffi l
Parametar

Rezultati mikrobioloEkog ispitivanja
Uk.br.aerobnih mezofilnih bak. u 1ml na37'Cl48h
Koliformne bakterije fekalnog porekla u 100m1
MPN

Ukupne koliformne bakterije u 100 ml MPN
Streptokoke fekalnog porekla u l00ml
Proteus sp. u'100 ml

Sulfitoredukujuce klostridije u 100 ml
Pseudomonas aeruginosa u 100 ml MPN

Vrednost

<1

<1

<1

<1

negativan
<1

negativan

MDVt*)

10

0

0

0

negativan

0

negativan

t MN(*A#)

0.33

0.629

0.629

0.1 96

0.137

Standard/Metod

SRPS ENISO 6222:10

vDM 0195 16

vDM 0185 "u

SRPS ENISO 7899-2:10

PRI 16 
m 4.1

PRI 16 
m 5.'1.1

PRI 16 
m 6,1.1

l#) MDV - maksimalno dozvoljena vrednost
\#*) MN - proiirena merna nesigurnost primenjena na referentnu vrednost (MDK, MDV) za interval poverenja od 95% (K=2)

MN se ne izraiunava za kvalitativne metode.

lzolovani mikroorganizmi identifikovani su kao.

Ocena usagla5enosti: Rezultati mikrobioloSkih ispitivanja su usaglaieni sa normativom
(Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za pi6e "sl.List sRJ", br. 42tgg i
44199 a "sl. Glasnik RS", br. 28119.) sa aspekta ispitivanih parametara i
primenjenog pravila odlu6ivanja.

Datum zavr5etka ispltivanja: 21.01.2025.

Odobrio: Dr Nevenka Mikovi6,spec mikrobiologije

znxlluCAx - ne pooteie,a(ieoffii 
=:,jiii, ,,-.rij;.llL.','::,.:,: ..::ffi; ,.:,,:II,j1f[1f,,,;i1il,;:.i',-,, ii, ]

Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja, Pravilnika o higijenskoj ispravnostivode za
pice ("S1. List SRJ", br. 42198144199 i "Sl. Glasnik RS", br. 28/19) i strudnog razmatranja, mo2e
se konstatovati da analizirani uzorak vode za pice ODGOVARA sa zdravstvlnog aspelita.

N46elnik laboratorije HEE
.i: Ir{li

l, "t \' L
,rim. dr fVf 

"rim 
fUanOie-fUiU

Standard Opis
(16) pRl
(27) VDM
(33) SMEWW 24th
(52) *PRl

(125)vDM 0-lg5

'ad 1990.

I Kraj izve5taja ]

Report HlvlMis

lzdanje/izmena: 25, vaZi od 06.12.2023.

Dokument se moie reprodukovati i umnoZavati iskljuiivo u celosti. rVe sme se upotrebljavati u reklamne svrhe
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Voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske i.\?"..?*U@, e
Validovana dokumentovana metoda rr _. ! 1_-,r'
standard methods for Examination of water and wastewater 24th Edition 2023
Metoda van obima akreditacije/This method is not accredited
voda za pice, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, szZZ,Beograd
1 990.,str.629-630, metoda1.2
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